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MEMO
Nomor : MO -        /TRD/2024

Dari		: Kadiv. Transmisi Distribusi
Kepada	: Kadiv. PLT
Hal		: Perbaikan Trafo Incoming PLN  Booster Sei Agul
Lampiran	: -
Tembusan	: -

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya pada pagi hari tanggal 26 April 2024 trafo incoming PLN di Booster Pump Sei Agul mengalami ledakan dan keseluruhan jaringan listrik booster padam.

Kami mohon Divisi PLT untuk dapat melakukan perbaikan trafo incoming dan keseluruhan sistem lkelistrikan di booster Sei Agul Agar tidak terjadi kendala dalam operasional booster pump.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Februari 2024
Kadiv. Transmisi Distribusi


Dedi Gusman
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