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MEMO
Nomor : MO -        /TRD/03/2021

Dari		: Kadiv. Transmisi Distribusi
Kepada	: Kadiv. Umum
Hal		: Perbaikan Pintu Gerbang Belakang
  Booster Sei Agul
Lampiran	: -
Tembusan	: -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya pintu gerbang belakang pada Booster Sei Agul dalam kondisi sulit di buka tutup akibat roda (bearing) dan tapak rel mengalami kerusakan. Hal ini menjadi kendala saat ada aktivitas yang membutuhkan pembukaan gerbang tersebut, seperti saat truk tangki Pertamina melakukan pengisian solar ke tangki di lokasi booster.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi Umum untuk dapat  memperbaiki Pintu Gerbang Belakang Booster Sei Agul dan penambahan roda ( bearing ) sekaligus mengecat ulang pintu gerbang tersebut agar pintu terhindar dari proses perkaratan. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan,    September 2021
Kadiv. Transmisi Distribusi


Muhri Fepri Iswanto





Gambar : Kondisi Pintu Pagar Belakang BP Sei Agul
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